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1 Definitionen

Dieses Technische Handbuch beschreibt die Software, Parametrierung und Inbetriebnahme
des Drehgebers.

Symbolerklarung:

der ordnungsgemalfe Einsatz gewahrleistet ist und Gefahren ausgeschlossen

2 Dieses Symbol steht bei Textstellen, die besonders zu beachten sind, damit
werden.

® Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise fir den sachgerechten Umgang mit dem
Drehgeber.

l Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Stérungen an dem Drehgeber oder
in der Umgebung fuhren.

— Dieses Symbol zeigt Handlungs-Anweisungen an.

Verwendete Abklrzungen:
LSB Least Significant Bit/Byte
MSB  Most Significant Bit/Byte

COS  Change of State — Zustandswechsel

Verschiedenes:

Zahlenangaben falls nicht explizit angegeben, werden dezimale Werte als Ziffern
ohne Zusatz angegeben (z.B. 1408),
binare Werte werden mit b (z.B.1101b),
hexadezimale Werte mit h (z.B. 680h) hinter den Ziffern
gekennzeichnet.
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2 Sicherheits- und Betriebshinweise

Die Absolut-Drehgeber der Modellreihe ACURO®industry sind nach den anerkannten
Regeln der Elektrotechnik hergestellte Qualitatsprodukte. Die Gerate haben das
Herstellerwerk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Deshalb:

e Berlcksichtigen sie die technischen Spezifikationen in dieser Dokumentation.

Dadurch erhalten sie einen sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand und einen
stérungsfreien Betrieb.

¢ Nur eine Elektrofachkraft darf elektrische Gerate einbauen und montieren!

e Die Gerate durfen nur innerhalb der Grenzwerte betrieben werden. (siehe technische
Daten)

¢ Die maximalen Betriebsspannungen dirfen nicht tiberschritten werden!

Die Gerate sind nach DIN EN 61010 Teil1, Schutzklasse Il gebaut.

Sie mussen zur Verhinderung von gefahrlichen Korperstromen mit Sicherheitsklein-
spannung (SELV) betrieben werden. Aulierdem missen sie sich in einem Bereich mit
Potentialausgleich befinden.

o Verwenden Sie zum Schutz eine externe Sicherung (siehe Elektrische Daten).

¢ Anwendungsbereich: industrielle Prozesse und Steuerungen.

Begrenzen sie Uberspannungen an den Anschlussklemmen auf Werte der Uber-
spannungskategorie II.

e Sie mussen vermeiden, dass Schocks auf das Gehause und vor allem auf die
Geberwelle einwirken. Ebenso muissen sie vermeiden, dass die Geberwelle axial und
radial Uberbelastet wird.

¢ Verwenden Sie nur eine geeignete Kupplung um die maximale Genauigkeit und
Lebensdauer der Geber zu garantieren.

e Die guten EMV*-Werte gelten nur in Verbindung mit den serienmafig gelieferten Kabeln
und Steckern. Bei geschirmten Kabeln mussen sie den Schirm beidseitig und grof3flachig
mit Erde verbinden. Auch die Leitungen zur Spannungsversorgung mussen vollstandig
geschirmt sein. Ist dies nicht méglich, mussen sie entsprechende Filtermalinahmen
ergreifen.

e Die Einbauumgebung und Verkabelung hat maR3geblichen Einfluss auf die EMV des
Gebers. Der Installateur muss deshalb die EMV der gesamten Anlage (Gerat)
sicherstellen.

¢ Bei der Installation in elektrostatisch gefahrdeten Bereichen missen sie darauf achten
Stecker und anzuschlieRendes Kabel vor ESD zu schutzen.

*Elektromagnetische Vertraglichkeit
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3 Allgemeine Angaben

3.1 Einfuhrung

Der ACURO industry ist ein absoluter Drehgeber (Geber, Winkelkodierer), der in der hier
beschriebenen Version ber das Ubertragungsmedium "CAN-Bus" (physikalisch:
verdrillte und abgeschirmte 2-Draht-Leitung) seine aktuelle Position an einen anderen
Busteilnehmer sendet.

Die Busankopplung ist international genormt nach ISO-DIS 11898 (CAN High Speed).
Das am meist herausragende Merkmal des CAN-Protokolls ist dessen hohe Ubertragungs-
Sicherheit (Hamming-Distanz = 6).

3.2 Anwendungsbereich

In Systemen, in denen die Position eines Antriebes bzw. eines anderen Maschinenteiles
erfasst und an eine Steuerung gemeldet werden muss bernimmt der ACURO industry diese
Aufgabe. Der ACURO industry |6st damit z.B. Positionieraufgaben, indem er die

aktuelle Antriebsposition Uiber das DeviceNet an die Positioniereinheit zurtickmeldet.
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4 DeviceNet Grundlagen

Geschichte und Technologie

Geschichte

- Basistechnologie von Allen-Bradley entwickelt

- Einfuhrung Méarz 1994

- Griindung der DeviceNet Hersteller- und Nutzerorganisation ODVA (Open
DeviceNet Vendor Association) im April 1995

Technologie

- CAN-Schicht 2 (Data Link Layer) - ISO 11898 und 11519-1

- DeviceNet umfasst Schicht 7 (Application Layer) und Schicht 1 (Physical Layer),
entworfen fur die Industrieautomation

Hauptvorteile

- verringerter Verkabelungs- und Installationsaufwand

- verringerte Anlaufzeit

- verringerte Stillstandszeit

- schnelle Fehlerbehebung

- Gerate entfernen, einfligen und ersetzen ohne Herunterfahren des Netzwerks
- Austauschbarkeit zwischen Geraten verschiedener Hersteller

- Geratekonfiguration Uiber das Netzwerk

Lineare Bus-Topologie (Hauptstrang— Stichleitung)

|Knoten I KnotenI
Spannung (24 VDC) und Signal fir Knoten Knoten
alle Gerate auf einer einzigen Leitung

Stichleitungslange: 0 ... 6 m
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Netzwerk-Spezifikationen

Spannungsversorgung

+24VDC Gerate-Versorgungsspg.
*Hauptstrang bis zu 8 A
*Stichleitung (diinnes Kabel) bis

AbschluBwiderstande
121 -Widerstande an
beiden Enden des
Hauptstrangs

Max. Gerateanzahl
64 Knoten pro Netzwerk

Producer/Consumer
*High-speed 1/0
*Programmierung
*Konfiguration
*Diagnose

Ubertragungsmedien

Daten und Spannungsversorgung
+ dickes Kabel — Hauptstrang

+ dinnes Kabel — Hauptstrang

oder Stichleitung

Nachrichten Services

Lange des Hauptstrangs
und Baudrate

max 100m. mit dinnem Kabel
500m @ 125Kbaud (dick)
250m @ 250Kbaud (dick)

100m @ 500Kbaud (dick)
(bis zu 4 km mit Repeater)

4

Gerateanschliisse
T-Verteiler
Zero-drop

Stichleitungsverdrahtun
+Single drop

+Daisy-chaining off drop
*Branching off drop

http://www.odva.org

E-Mail: odva@powerinternet.com

Weiter Informationen zu DeviceNet erhalten Sie Uber:

Max. Gesamtlange

der Stichleitungen

156m @ 125Kbaud
78m @ 250Kbaud
39m @ 500Kbaud

(mit jew. max. 6 m
Einzellange)
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5 Funktionsbeschreibung

5.1 Einfuhrung

Die integrierte CAN-Bus-Schnittstelle des Absolutgebers unterstiitzt alle DeviceNet-
Funktionen. Folgende Modi sind programmierbar:

- Pollimodus Polled mode und Bit strobe kénnen gleichzeitig
® Genutzt werden.
COS und cyclic sollten sie getrennt verwenden
- Bit strobe

— Zustandswechsel (Change of State — COS)
(das Zeitintervall kann zusatzlich Gber ,Sperrzeit” begrenzt werden)

— Zyklisch(cyclic) (programmierbar in den Zeitintervallen 5, 10, 15, ... 65535 ms)

Der Geber unterstitzt die Programmierung folgender Funktionen:

- Code-Wertefolge

- Messschritte pro Umdrehung

- Gesamtanzahl der Messschritte
- Preset-Wert

Folgende Statusinformationen sind auslesbar:

- Physikalische Auflésung

- Alarm Flag

- Gebertyp

- Profil- und Softwareversion
- Offset-Wert

5.2 Objektmodell

Das Objektmodell in Abb. 1 stellt einen Geber dar. Untenstehende Tabelle zeigt:
- die Objektklassen

- ob die Klasse zwingend erforderlich ist

- die Anzahl der Instanzen in jeder Klasse

Objektklasse Anzahl Instanzen
01h: Identity 1
02h: Message Router 1
03h: DeviceNet 1
05h: Connection 1 Explizit, 3 E/Q
04h: Assembly 2
64h: Herstellerspezifisch 1
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Positions-
Sensor-
Objekt

Message-
Konfiguration Router-

Explicit-
Message

Connection-Objekt

DeviceNet

Abb. 1
5.3 1/0O Assembly-Instanzen
Die folgende Tabelle weist die vom Geber unterstutzten Instanzen aus.
1 Eingabe Positionswert
2 Eingabe Positionswert und Alarm Flag

5.4 Format der I/O Assembly-Datenattribute

Die 1/0O Assembly-Datenattribute haben untenstehendes Format.

Instanz Byhal BitT | Bit | Bit5s | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
1 0
1
2 Positionswert

2
{Default)

3
0
1
2
3
4
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5.5

Klassencode: 64p

5.5.1 Klassenattribute

Definition des herstellerspezifischen Objektes (Geberparameter)

Attribut ID | Zugriffsregel | Bezeichnung | Datentyp* Attribut- Wertebe-
beschreibung deutung

1 Get Version UINT Version dieses Der diesem

Objekts Attribut
BEACHTE: aktuell
Alle Klassen- zugewiesen
Definitionen e Wert ist
mussen dieses (01). Bei
Attribut enthalten Updates
wird dieser
Wert jedes
Mal um 1
erhoht.

2 Get Max. Instanz UINT Maximale Die grofte
Instanzenanzahl | Instanzenan
eines Objektes. zahl eines

Objektes in
dieser
Klassen-
hierarchieeb
ene

*Deklaration der Datentypen:

Datentyp Datenlénge Beschreibung

BOOL 1 Bit Boolean

SINT 1 Byte Signed Short Integer
USINT 1 Byte Unsigned Short Integer
DINT 4 Byte Signed double Integer
UDINT 4 Byte Unsigned double Integer
INT 2 Byte Integer

UINT 2 Byte Unsigned Integer
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5.5.2 Instanzenattribute

Wegen der unterschiedlichen Funktionalitat sind die Instanzenattribute in zwei Abschnitte

unterteilt.

Der erste Abschnitt enthalt die Geberparameter zur Einstellung des Positionswertes sowie
Steuerfunktionen (Attribute 100...108). Im Attributbereich 109...113 sind Diagnosefunktionen

integriert.
Attrib | Zugriffsregel | Bezeichnun | Datentyp* | Attributbeschreibungen | Werteb
ut ID gen e-
deutun
g
100 Get Anzahl USINT Anzahl unterstutzter
Attribute Attribute
102 Get/Set Code- BOOL Zahlrichtungs-Steuerung 0=CW
Wertefolge =
CCW
103 Get/Set Enable BOOL Freigabe der 0=O0FF
Skalierung Skalierungsfunktion 1=0N
104 Get/Set Messschritte |  UDINT Anzahl der gewunschten
pro Messschritte pro Umdrehung
Umdrehung (kleiner als die physikalische
Auflésung
105 Get/Set Gesamtanza| UDINT Anzahl der gewilinschten
hl der Messschritte Uber den
Messschritte gesamten Messbereich
n
106 Get/Set Presetwert UDINT Positions-Ausgabewert wird
auf den Preset-Wert gesetzt
107 Get Positionswer | UDINT Aktuelle Position (nach der
t Skalierung)
108 Get Singleturn- UDINT Physikalische Anzahl der
Auflésung Messschritte pro
Umdrehungen
109 Get Anzahl der UINT Physikalische Anzahl der
Umdrehunge erfassbaren Umdrehungen
n
110 Get Alarm Flag BOOL Zeigt das Auftreten eines 0=0K
Alarms an =
Alarm
111 Get Gebertyp UINT Zeigt den Gebertyp an
112 Get Profil- und UDINT Low word: Profilversion
Software- High word:
Version Softwareversion
113 Get Offset-Wert DINT Der Offset-Wert wird durch
die Preset-Funktion
errechnet. Der Positionswert
wird um den errechneten
Offset-Wert verschoben.
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5.6 Parameterbeschreibung

® Reihenfolge der Parameteriibertragung bei eingeschalteter Skalierung:

l Zuerst Skalierungsparameter Ubertragen (Attr.ID 104 und 105) und dann erst
einen eventuellen Presetwert (Attr.ID 106) Ubertragen.
Die Preset-Funktion darf nur bei Geberstillstand benutzt werden.

5.6.1 Anzahl Attribute (Attr. 100)

Dieser Parameter gibt die Gesamtzahl aller installierten Attribute des Geréats zurlck.

5.6.2 Code-Wertefolge (Attr. 102)

Die Code-Wertefolge bestimmt, ob steigende oder fallende Positionswerte
ausgegeben werden, wenn die Geberwelle im oder gegen den Uhrzeigersinn rotiert
(mit Blick auf die Welle).

® Standardwert: Bit = 0 - steigende Code-Wertefolge bei Wellendrehung im
l Uhrzeigersinn.

5.6.3 Enable Skalierung (Attr. 103)

Mit Hilfe der Skalierungsfunktion berechnet die Gebersoftware den Positionswert, um
die physikalische Auflésung des Gebers zu andern.

Die Parameter "Messschritte pro Umdrehung” und ” Gesamtanzahl der Messschritte”
sind die Skalierungsparameter. Wenn Enable Skalierung auf Null gesetzt ist, ist die
Skalierungsfunktion abgeschaltet.

® Bei Enable Skalierung = 0 ist die Skalierungsfunktion nicht aktiviert.
l Zum Einschalten der Skalierung muss Enable Skalierung gesetzt werden.
Standardwert: Bit = 0 — Skalierung AUS

5.6.4 Messschritte pro Umdrehung (Attr. 104)

Der Parameter "Messschritte pro Umdrehung” setzt die Anzahl unterscheidbarer
Schritte ( physikalische Auflésung) pro Umdrehung. Der Geber errechnet intern den
jeweiligen Skalierungsfaktor.

® Die "Gesamtanzahl der Messschritte” wird durch Attr. 105 gesetzt.
l Der resultierende Skalierungsfaktor SKF (mit dem physikalischen Positionswert
multipliziert wird) lasst sich nach folgender Formel errechnen:

Messschritte pro Umdrehung (Attr. 104)
Singleturn-Auflésung (Attr. 108)

SKF =
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Dateninhalt:

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27,20 (215,28 223 216 |231 224

Wertebereich: 0 ... (max. phys. Auflésung pro Umdrehung)
Standardwert = physikalische Auflésung pro Umdrehung

5.6.5 Gesamtanzahl der Messschritte (Attr. 105)

Der Parameter "Gesamtanzahl der Messschritte” setzt die Anzahl der aufzulésenden
Schritte Uber den Gesamtmessbereich.

® Die Messschritte pro Umdrehung (Auflésung) werden iiber Attr. 104 gesetzt.
1 Bei Anderung der Messsschritte-Gesamtzahl wird ein vorher programmierter
Preset-Wert geldscht.
Wenn Sie den Geber im Endlosbetrieb nutzen, so muss die , Gesamtanzahl der
Messschritte* ein Vielfaches der ,Messschritte pro Umdrehung” betragen:
2X - Messschritte pro Umdrehung (Attr. 104) mit x=1 ... 12

Dateninhalt;:

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27..20 | 215,28 | 223,216 | 231 224

Wertebereich: 0 ... (physikalische Gesamtauflésung)
Standardwert = physikalische Gesamtauflésung

5.6.6 Preset-Wert (Attr. 106)

Die Preset-Funktion erméglicht die Anpassung des Geber-Nullpunktes an den
mechanischen System-Nullpunkt.

Der aktuell ausgegebene Position wird auf den Preset-Wert gesetzt. Der dadurch
resultierende Offset zum eigentlichen Positionswert wird errechnet und im Geber
gespeichert.

® Der Preset-Wert wird geléscht, wenn sich die Code-Wertefolge andert oder
l die Skalierung aktiviert oder gedndert wird (siehe Attr. 102, 103, 104, 105).
Im Geber wird aus dem Preset-Wert ein entsprechender Offset-Wert
berechnet und zum eigentlichen Positionswert addiert
(Offset = Preset - Position).
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Dateninhalt:
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27..20 | 215,28 | 223,216 | 231 224

Wertebereich: 0 ... (programmierte Gesamtauflosung)

Standardwert = FFFF FFFFh, d.h. "Kein Preset/Offset”

® Durch Ubertragung des Werts FFFF FFFFh wird der Preset-Wert geléscht
l (errechneter Offset-Wert wird auf 0 gesetzt)!

5.6.7 Positionswert (Attr. 107)

Der Geber liefert den aktuellen Positionswert (nach Verrechnung mit
Skalierungsfaktor, Preset/Offset) zuruck.

Dateninhalt:
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27..20 | 215,28 | 223 216 | 231 224

5.6.8 Singleturn-Auflésung (Attr. 108)

Das Objekt zeigt die physikalische Aufldsung pro Umdrehung (Anzahl Positionswerte
auf der Singleturn-Codescheibe). Der Wert hangt vom Gebertyp ab.

Dateninhalt:
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27..20 | 215 28 | 223 216 | 231 224

5.6.9 Anzahl der Umdrehungen (Attr. 109)

Das Objekt zeigt die Anzahl der Umdrehungen, die der Geber erfassen kann.
Der Wert hangt vom Gebertyp ab.

Dateninhalt:
Byte 0 Byte 1
27...20 215,28
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5.6.10 Alarm Flag (Attr. 110)

Das Alarm Flag-Bit zeigt an, ob einer der definierten Alarmzustande aktiv ist.

5.6.11 Gebertyp (Attr. 111)

Code | Definition

01 Singleturn-Absolutdrehgeber

02 Multiturn-Absolutdrehgeber

5.6.12 Profil- und Softwareversion (Attr. 112)

Dieses Objekt enthalt in den ersten 16 Bits die im Geber implementierte Profilversion.
Sie setzt sich aus einer Anderungsnummer und einem Index zusammen.
Beispiel: Profilversion: 1.00

binar: 00000001 00000000

hexadezimal:  01h 00h

Die folgenden 16 Bits enthalten die im Geber implementierte Softwareversion.
Sie setzt sich aus einer Anderungsnummer und einem Index zusammen.
Beispiel: Softwareversion: 1.20

binar: 00000001 00100000

hexadezimal: 01h 20h

PARAMETERAUFBAU
Profilversion Softwareversion
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
27.20 | 215 28 | 223 216 | 231 224

5.6.13 Offset-Wert (Attr. 113)

Attribut 113 enthalt den Parameter Offset-Wert. Der Offset-Wert wird von der Preset-
Funktion

(siehe Attr. 106) errechnet und verschiebt den Positionswert um den

errechneten Wert.

Der Offset-Wert wird gespeichert und kann vom Geber gelesen werden.
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5.7 Service Funktionen

Das Objekt Geberparameter unterstiitzt folgende Service Funktionen:

Service
Code

Implementierung

Service —
Bezeichnung

Beschreibung

Klasse Instanz

Ox0E

zwingend zwingend

Get_Attribute_Single

Gibt den Inhalt eines
bestimmten
Einzelattributes zuriick

0x10

Optional Optional

Set_Attribute_Single

Andert ein bestimmtes
Einzelattribut

0x05

Optional N/a

Reset*

Setzt alle
Parameterwerte auf die
Werkseinstellung
zurick

0x15

Optional N/a

Restore*

Setzt alle
Parameterwerte auf die,
zuletzt im EEPROM
abgespeicherten Werte

0x16

Optional N/a

Save*

Speichert alle
Parameter im EEPROM
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6 Busanschluss

6.1 Warnhinweise

Die angegebenen EMV-Werte gelten nur fur DeviceNet spezifizierte Kabel.

Spannungsspitzen auf den Versorgungsleitungen sind durch die
Vorgeschaltete Spannungsversorgung auf maximal 1000 V zu begrenzen.

Der Schirm des DeviceNet-Kabels muss an der Stelle der Stromeinspeisung
galvanisch geerdet werden.

Geberseitig muss der Schirm abgetrennt werden und darf keine galvanische
Verbindung zum Geber haben.

Der durchgehende CAN-Bus muss zwischen CAN_H und CAN_L an beiden
Enden mit einem Busabschlusswiderstand von 120 Ohm (min 0,25 Watt)
abgeschlossen werden

> DB>DbD

6.2 Anschlussarten

Fur DeviceNet — Drehgeber sind drei Anschlussvarianten verfiigbar. Im Folgenden wird
beschrieben, wie die jeweilige Anschlussvariante an den Bus anzuschlief3en ist.

Anschlussvariante Seite
Bushaube mit zwei Kabelverschraubungen 20
Bushaube mit zwei Kabelverschraubungen und einer M12 - Buchse 21
Bushaube mit M12x1-Stecker 5-Polig 22
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6.2.1 Bushaube mit zwei Kabelverschraubungen

ﬁ = Kabelverschraubung

ACURO

O O

= Schrauben l6sen und Bushaube vom Geber abziehen.
= Blickfeld: in die gedffnete Bushaube

= DeviceNet - Kabel durch die linke Kabelverschraubung fiihren und an der
Klemme 1 (UB in (10...30V)), Klemme 2 (0V in), Klemme 3 (CAN-L),
Klemme 4 (CAN-H) und Klemme 5 (Drain) anschlieRen. (Siehe Anschlussbild, Seite 23).
Kabelschirm an der Kabelverschraubung isolieren (siehe Grafik Kabel-Anschluss, Seite
23).

Die Drain-Leitung muss in der Bushaube angeschlossen, der Geberflansch
A geerdet sein. Der Kabelschirm muss geberseitig abgetrennt sein und darf keine
galvanische Verbindung zum Geber haben.
= Falls im gleichen Bus-Strang keine weiteren Gerate folgen:
In der Bushaube den Busabschlusswiderstand (DIP-Schalter 9 und 10 von S1 auf ,ON")
aktivieren! Rechte Kabel-Verschraubung durch Verschlussschraube ersetzen.

= Falls im Bus-Strang noch weitere Gerate folgen:
Weiterfuhrendes Kabel durch die rechte Kabelverschraubung flihren und an der
Klemme 6 (Drain), Klemme 7 (CAN-H), Klemme 8 (CAN-L), Klemme 9 (0V out)und
Klemme 10 (UB out (10...30V)) anschlielRen (Siehe Anschlussbild, Seite 23). Kabelschirm
an der Kabelverschraubung isolieren (siehe Grafik Kabel-Anschluss, Seite 23).

= Bushaube auf Geber stecken und Schrauben anziehen.
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6.2.2 Bushaube mit zwei Kabelverschraubung und einer M12-Buchse

= Schrauben l6sen und Bushaube vom Geber abziehen.
= Blickfeld: in die getffnete Bushaube

= DeviceNet - Kabel durch die linke Kabelverschraubung fiihren und an der
Klemme 1 (UB in (10...30V)), Klemme 2 (0V in), Klemme 3 (CAN-L),
Klemme 4 (CAN-H) und Klemme 5 (Drain) anschlieRen. (Siehe Anschlussbild, Seite 23).
Kabelschirm an der Kabelverschraubung isolieren (siehe Grafik Kabel-Anschluss, Seite
23).

Die Drain-Leitung muss in der Bushaube angeschlossen, der Geberflansch
A geerdet sein. Der Kabelschirm muss geberseitig abgetrennt sein und darf keine
galvanische Verbindung zum Geber haben.
= Falls im gleichen Bus-Strang keine weiteren Gerate folgen:
In der Bushaube den Busabschlusswiderstand (DIP-Schalter 9 und 10 von S1 auf ,ON")
aktivieren! Rechte Kabel-Verschraubung durch Verschlussschraube ersetzen.

= Falls im Bus-Strang noch weitere Geréate folgen:
Weiterfiihrendes Kabel durch die rechte Kabelverschraubung flihren und an der
Klemme 6 (Drain), Klemme 7 (CAN-H), Klemme 8 (CAN-L), Klemme 9 (0V out)und
Klemme 10 (UB out (10...30V)) anschlielen (Siehe Anschlussbild, Seite 23). Kabelschirm
an der Kabelverschraubung isolieren (siehe Grafik Kabel-Anschluss, Seite 23).

= Bushaube auf Geber stecken und Schrauben anziehen.

= Tico-Anzeige(siehe 7.3) an M12-Buchse anschlie3en
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6.2.3 Bushaube mit M12x1-Stecker 5-Polig

Pawer O
® %L M12x1-Stecker, 5 pol.
ACURO

LT 1 Ej LT 1
= Geber Uber die Stichleitung mit T-Verteiler an den Busstrang anschliel3en

Anschlussbelegung:

PIN STECKER
1 DRAIN
UB in (10...30V)
OVin
CAN-H
CAN-L

A~ |WOWDN
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6.3 Anschlussbild

Anschlusshbelegung:

DIP-Schalter S1 Klemmleiste KL 1 (10-polig)

Nr.

Signalname

—

lemmleiste
anononnononn ON

UB in (10...30V)

G

0Vin

goouoooooo

CAN-L

CAN-H

DRAIN

DRAIN

n

CAN-H

CAN-L

O | 0| N[O | o |~ W|DN

0V out

-
o

UB out (10...30V)

6.4 Kabel-Anschluss tber PG Verschraubung

@ .
l Kabelschirm entfernen

Verschraubung  Dichtung Druckmutter

&
RN
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7 Bedien- und Anzeigeelemente

7.1 DIP-Schalter (S1)

nnoononmnonon

HRAARRR AR x':F = DIP-Schalter S 1

HUUUUUEUUY

= Die DIP-Schalter sind bei abgezogener Bushaube zugéanglich
Mit den DIP-Schaltern:

= 1 bis 6 von S1wird die MAC-ID eingestellt.
= 7 und 8 von S1 wird die Baudrate eingestellt.
= 9und 10 wird der Abschlusswiderstand aktiviert.

® Die DIP-Schalter werden nur beim Hochlaufen des Gebers (nach Reset oder Power-Up)

l ausgewertet. Eine Anderung der Schalterstellung hat damit bis zum n&chsten
Reset/Power-Up keine Wirkung.

7.1.1 MAC-ID einstellen

Der 6-Bit-MAC-ID wird hardwareseitig Uber DIP-Schalter 1 bis 6 eingestellit:

MSB LSB
Wert 32 16 8 4 2 1

DIP-Schalterstellungen: ON =1, OFF =0

® Die zulassige MAC-IDs liegen im Bereich 0...63.
l Jede MAC-ID darf nur einmal im Netzwerk vorhanden sein!
Standardeinstellungen: DIP-Schalter auf , ON“ d.h. resultierende MAC-ID = 63
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7.1.2 Einstellung der Baudrate

Die Baudrate kann Uber die DIP-Schalter 7 und 8 eingestellt werden:

DIP-Schalter (ON = 1, OFF = 0) Baudrate in
DIP7  DIP8 KBit/s
OFF OFF 125
OFF ON 250
ON OFF 500
ON ON 500 (Default)

® Die Standardeinstellung fir die Baudrate ist

500 Kbit/s (DIP 7+8 = ON)

7.1.3 Aktivieren des Abschlusswiderstands

—> DIP-Schalter 9 und 10 auf ,ON" stellen, falls der Geber das letzte Gerat am BUS ist

® \Wenn sie extern einen Abschlusswiderstand anschlieRen miissen sie folgende Werte
l beachten: 120 Ohm, Metallfilm, min 0,25 W

® Bei Verwendung eines externen Abschluss muss der interne Abschluss deaktiviert sein

1 (DP9 und DIP 10 = off)

Sach-Nr. 2 565 094 Version 3 220905HOR
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7.2

LED-Anzeige

LED-Anzeige bei Bushaube

LED Bedeutung Mdégliche Fehlerursache
AUS keine ausgeschaltet
Power Spannungsversorgung
(grin) Spannungsversorgung ist in
EIN
Ordnung
AUS Gepgﬂeil liefert fehlerfreie
Positionsdaten
Error - Unterbrechung BUS-Teil zu
t - . Geberteil
(rot) Blinkend | Geberteil liefert keine oder o
falsche Positionsdaten - Gliltiger LED- )
Sendestromregelbereich
LT LTI [ JLT ] Verlassen
. . - Datenleitungsunterbrechung
AUS Keine Verbindung zum - Vertauschte Datenleitung
Master
- Baudrate falsch eingestellt
Verbindung zum Master;
Bus ,Duplicate MAC ID check
(griin) Blinkend | erfolgreich durchgefiihrt;
Status: ,keine explizite
Verbindung®
Verbindung zum Master;
EIN Status: , Explizite

Verbindung besteht*
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7.3 Tico-Anzeige

Bei der Ausfiihrung mit zwei Kabelverschraubungen und einer M 12 Buchse kann eine Tico-

Anzeige mitgeliefert werden

7.3.1 Anzeige bei sachgerechtem Anschluss

= Tico Busanzeige an M 12- Buchse anschlie3en

= einschalten

Auf dem Display erscheint nun in einem Zeitintervall von drei Sekunden

" Fr 0 0

* d.NEE

* nodE L0C

Software — Freigabedatum
z.B. 15.01.03

Busart (DeviceNet)

Knotennummer
z.B. 002

Sach-Nr. 2 565 094 Version 3 220905HOR
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7.3.2 Fehlermeldungen
| Kommunikationsproblem zwischen
r r ' Geber und Bus-Interface

n E Geber meldet Hardwarefehler
Err OO

7.3.3 Anschlussbelegung

am Geber: am Tico:
PIN Beschreibung PIN Beschreibung
1 UB + (supply for Tico) 4 Data
2 Clock (Count input) 3 Clock
3 oV 2 UB -
4 Data (reset input) 1 UB +
> nicht belegt

oY [E—
il iwilSgis:
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8 Inbetriebnahme

Es wird vorausgesetzt, dass der Geber richtig angeschlossen (siehe Kapitel 6) und
MAC-ID sowie Baudrate korrekt eingestellt wurden (siehe Kapitel 7.1 und 7.2).

8.1 Versorgungsspannung einschalten

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung wird der Geber initialisiert und
befindet sich dann im Status Pre-operational.

Durch die Geber-Initialisierungsroutine werden die Parameter des
Objektverzeichnisses aus dem EEPROM in den Arbeitsspeicher (RAM) des Gebers
geladen.

Wurde der Geber noch nicht programmiert, sind alle Parameter auf Standardwerte
gesetzt.

Wurde der Geber bereits programmiert, so arbeitet der Geber mit den zuletzt im
EEPROM gespeicherten Werten.

8.2 Geberprogrammierung

® Als Hilfsmittel fur die Verwendung mit Standard-DeviceNet-Tools dient
1 die sogenannte EDS-Datei (Electronic Data Sheet Specification).
Sie ist als Diskette unter Sach-Nr. 1 543 083 oder als Download-Datei auf
unserer Internet-Homepage verfigbar.
Die EDS-Datei enthélt die verfligbaren Geberparameter.
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Beispiel zur Inbetriebnahme und Programmierung mittels Standard-DeviceNet-Tools
und EDS-File
(hier: DeviceNet Manager von Allen-Bradley):

< DeviceNet Manager - HENGSTLE PC3

File Edit Froject \Who LUtlities  ew Window  Help

FES 5 = 5 0 P e (2]
Figiect Name IHENESTLE ﬂ
|Nelwmk Metsork Dala Rate Medwoik Descriplion

B Gereric ‘ e
mi\lla'n-&adlar,' Comgsry, Inc. o, X
EZPHENGSTLER GribH w £

=

i Oevicehlet
G Roclowel AutomsticryReiance Bl - - -
B ac prlve Device Configuration - Enhanced Mode
31 Photeslsctric
al Purg Wode Mame:  Maode 1 Mode Addrecs: 1 Claze
SR Wendor: HENESTLEH GmbH
& e Product Heme:  FAGEFDeviceMet. ... Help
Communicstic - .
Dezriplion:  X-avie
Barcode Sca Setio Delaulte |
B sCanport Ds Device o, | s
oo F=iea
N HModfy Parareter... |
| Status: Clefaiit Y aluss: Ferameter Goup Chart M abar I
Il Parzrnebsrs hd
Hum  MHame | i ] _l
T Hombet of Aibibw i Load from File... |
2R Lt of &tirbites 0 14
1 Direction cankral FALSE (o= frofm WEvEs |
4 Scaling function cankul FALSE
A easuring Uitz per rew 4096 Step: . I
G Tctal M=aswing rangs 16777216 Stepz Gl
Node_1 7 Frazet Valiz 0 Steps — — |
. '\E'UF = EE
Prodict R 2R P?:mm Wale . 0 Step:
R Single-Tur rEzoiution 4036 Step:
10R tulii-Turn rezobdion 4096 Steps - A |
T IE J Bt bo Test File...

Durch den ,Save to Device-Button werden die Parameter zum Geber Ubertragen.
Bitte beachten Sie, dass die Ubertragenen Werte in dessen RAM gespeichert werden.
Durch Ein- und Ausschalten gehen diese Parameter verloren.

Sind alle Parameter korrekt, so kénnen diese spannungsausfallsicher im Geber-EEPROM

gespeichert werden:

Menueintrag ,Utilities® — ,Basic Device Configuration“ wahlen. Im Feld ,Device Node
Address” die eingestellte Knotennummer des Gebers eintragen und die spezifischen
Kommando-Parameter (siehe Screenshots) angeben.
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Kommando ,Parameter in Geber-EEPROM abspeichern®:

hier die eigene

Geber-Adresse ]
eintragen

[ .
Klasse: 100
Instanz: 0
Aftribut: 0

Device Configuration - Bagic Mode ] I
Dievice Hode Addiezs j [Cloze | Help |
— Data Address — Service Code
Class I .
=1 Save: |22 [ Custom Senvice j|
A Imtance:fo _———— Senvice Code
,/// Attibute: i Load I1 1 Gt Altnbute Save: 22
 D'ata Radix ~DataSize
* Decimal (¥ Byte
™ Hex ™ wiord - Kommando mit
 Binay " Double Word Load fiom Devee | BUl[l)On nSave
. S to Device”
- Aitrbute Data i j=--... abschicken
- [y

Kommando ,Geber-RAM auf Werkseinstellungen zurticksetzen®:

Device Configuiation - Basic Mode =]
DE\M‘ Chee | Heb |
hier die eigene .
Geber-Adresse — Data Address ~ Service Code
eintragen e
2z (1 Save: |5 | Custam Service -] I
// [nstance: |1 Service Code
74 ttribute: [1 Lol I14 |GEl Altibute : Save: 5
Klasse: 1
Eﬁ:ﬁ)ﬁ : - Data Radiy rDataSize
' &' Decimal (=" Byte
™ Hex ™ Word : Kommando mit
" Binaw " Double Word Ml tBugon ,”S?‘VQ
: L o Device'
- Aitibute Data Selmlizss j:.______ abschicken
il
Kommando ,Geber-RAM auf EEPROM-Werte setzen®:
Dewice Conhiguration - Basic Mode 2]
Device Node Addiess,__ Close I Help |
hier die eigene .
G"Eber'Adresse ~ Diata Address ~ Service Cods
eintragen
Class:
lazs: 1 Sayve |5 Custar Service '|| —
W Ingtanes: |1 Service Code
Atttz [] Lgad [14 | Bet Allibute B Save: 5
Klasse: 1
Instanz: 1 2 2
Attribut. 0 Data Radi Data Size
" Decimal {*" Byte :
" Hey o : Kommando mit
€ Binayy  DowbleWord Ml Butlon  Save
~ Auibutz Data Save to Device fu., abschicken
il
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8.2.1 Standardwerte-Ubersicht

Zur einfacheren Identifierverwaltung verwendet DeviceNet das ,Predefined Master/Slave
Connection Set".

Uber den Explicit Messaging Service kénnen jedoch die folgenden Parameter
kundenspezifisch angepasst werden.

Attribute ID | Bezeichnungen Standartwerte

102 Code-Wertefolge 0=CW

103 Enable Skalierung Bit = 0, Skalierung AUS

104 Messschritte pro Umdrehung Physikalische Auflésung
pro Umdrehung

105 Gesamtanzahl der Messschritte Physikalische
Gesamtauflésung

106 Preset-Wert Kein Preset

® Um die geénderten Parameter auch spannungsausfallsicher abzuspeichern,
l mussen diese Uber Servicecode 22 (0x16h) in das EEPROM Ubertragen
werden (siehe Seite 28).
Die urspringlichen Standard-Werte (Default-Werte bei Auslieferung)
kénnen per Servicecode 5 (0x05h) wieder zuriickgeladen werden (siehe
Seite 28).

Achtung: Die vorher im Geber-RAM vorhandenen Daten werden dadurch
Uberschrieben!

8.3 Beispiele fur Skalierung und Abspeichern ins EEPROM

Master MAC - D=0
Slave MAC - 1D = B3 (Mote: All data values in HEX)

Enable Scaling: Set Class 100 (B4h) Instance 1 (01h) Attribute 103 (B7h) to O1h

A

SFC
\ \Semce = \Write

Lower & Bits is Master ID
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=et Steps perturn to 1000 =00 00 03 ES h (Lowbyte is transmitted first )

D
AFC
SFC

Class 100 (Bdh) Instance 1 {01h) Attribute 104 (B8h)

X e

Service = Write
FTR DLC Data
0
0 4 EiEI EH EIEI EIEI
Tl

Fragment counter

aster-ID +Fragmentation - Indicator

=et Measuring Range to 100.000 =00 01 86 AD h (Lowbyte is transmitted first )

|0
&FC
&FC

Class 100 (Bdh) Instance 1 {071h) Attribute 105 (B3h)

oervice = Write Bytel  Bytel
HTH DLC Data'\‘\\ / /
B9 Al

EI 480 81

h

Bytel Bytel
Fragment counter

Master-ID +Fragmentation - Indicator

et Steps perturn to 1000 =00 00 03 E8 h (Lowbyte is transmitted first 1)

Class 100 (B4h) Instance 1 ([01h) Attribute 104 (B3h)

\\.

Senice = Wy'rite Bytel g Bytel
ID RTR DLC Data /
AFC n
AFC
\ Eij,rtEE Byted
Fragment counter
haster-ID +Fragmentation - Indicator
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Save Parameters nonvalatile to EEPRORM:

Derice = SAVE Class= Position Object

\ Instance 0 = entire CLASS
ID RTR DLC Data ‘J‘ ~
SFC 0 4 00 16 R4 0O

A
Mo Fragmentation

Set encoder RAM to EEPROM values:

Serice = RESTORE  Class= Position Object

\ Instance 0 = entire CLASS
ID RTR DLC Data ? ~

AFC o 4 00 15 &4 OO0

F Y
Mo Fragmentation

Reset encoder RAM to factory defaults:

Senice = RESET Class= Position Object

\ Instance 0= entire CLASS
ID RTR DLC Data ‘J‘ ~

aFC o 4 00 & &4 OO

F Y
Mo Fragmentation
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9 Technische Daten

9.1 Mechanisch

Gehausedurchmesser 58 mm

Schutzart Welleneingang IP 64 oder IP 67

Anschluss Bushaube IP 67

Schutzart Gehause Anschluss Flanschdose IP 64 (IP 67 Option)

Synchroflansch, Klemmflansch, Federblech,

Flanscharten (Quadratflansch Option)

Wellendurchmesser Vollwelle 6 mm, 10 mm; Hohlwelle 10 mm, 12mm
Max. Drehzahl 12000 min™ (kurzzeitig), 10000 min™ (Dauerbetrieb)
Anlaufdrehmoment <0,5Ncm

Tragheitsmoment Rotor 3,8 10 kgm?

Drehmomentstlitze (Hohlwelle)

Ausgleichsbereich axial +1,5 mm

Ausgleichsbereich radial +0,2 mm

@ 6 mm axial 40 N, radial 100 N

Max. Wellenbelastung @ 10 mm axial 40 N, radial 80 N

Schwingfestigkeit (IEC 68-2-6) 100 m/s? (10 - 500 Hz)

Schockfestigkeit (IEC 68-2-27) 1000 m/s? (6 ms)

Betriebstemperatur -40...+85 °C

Lagertemperatur -40...+85 °C

Material Welle Edelstahl

Material Gehause Aluminium

Masse Singleturn ca. 350 g, Multiturn ca. 400 g
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9.2 Elektrisch

Im Geber wird keine galvanische Trennung verwendet.

Der Geber ist ein, bzgl. Erde, isolierter Knoten. Das bedeutet, dass es keinen

Stromfluss zwischen V- und Erde gibt. Die Drain-Leitung ist geberintern durch ein RC-Glied
mit dem Gebergehause verbunden.

gemall EN 61010-Teil 1, Schutzklasse llI,

Allgemeine Auslegung Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungskategorie ||

Versorgungsspannung 10...30V

Eigenstromaufnahme ST/ MT [ 220 mA/ 250 mA

EMV * Stéraussendung nach EN 50081-2
Storfestigkeit nach EN 50082-2

CAN High-Speed nach ISO/DIS 11898

Schnittstelle CAN-Spezifikation 2.0 B (11- und 29-Bit-ldentifier)

Protokoll DeviceNet nach Rev. 2.0, programmierbarer Geber
Auflésung Singleturn** 10 bis 14 Bit

Auflésung Multiturn** 12 Bit

Linearitat + % LSB (+ 1 LSB bei Auflésung 13, 14, 25, 26 Bit)
Codeart Binar

Werteaktualisierung alle 5 Millisekunden

MAC-ID Uber DIP-Schalter einstellbar

Uber DIP-Schalter einstellbar

Baudrate auf 125, 250, 500 KBaud

Busabschlusswiderstand Uber DIP-Schalter einstellbar

Bushaube mit

e 2 x Kabelverschraubung

Anschluss e 4 pol. M12 fiir Tico Anzeige + 2 x Kabelverschraubung
o M12x1-Stecker, 4-pol.

* Wichtige Hinweise zur EMV:

1. Die EMV-Werte gelten nur bei Einhaltung der Abschirmhinweise (siehe Kapitel 2 und 6.4)
2. Der Geber ist zum Anschluss an ein Netzteil vorgesehen. Sollte der Geber an ein
Gleichspannungsnetz angeschlossen werden, so missen die Geber vor Stoflspannungen

geschitzt werden.

3. In Umgebungen mit starken Impulsférmigen Stérungen wird eine Plausibilitatsprifung der
Positionswerte empfohlen.

** Maximale Auflésung der Codescheibe; zusatzlich kann die gewlnschte Auflésung durch
Geberprogrammierung verkleinert werden.
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10 Malizeichnungen

10.1 Synchroflansch

S Bushaube 5. pol. M 12, radial
Z Bushaube 2 x Kabelverschraubung
T Bushaube 4 pol. M12 fir Tico Anzeige + 2 x Kabelverschraubung

_Anschluss: T i o

@58 h9

o3

3xM4 btief

63.3
ST

Anschluss: “S§”

M12x1

SW15

® Der bei Kabel-Verschraubungen geforderter Durchmesser der Anschlusskabel:
170 74mm

® Buskabel mit Durchmesser 7.9 ... 8.7 mm kénnen verwendet werden, wenn die
l Standard -Dichtungen gegen die beiliegenden Dichtungen mit gréfierem Durchmesser
ausgetauscht werden.
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10.2 Klemmflansch

S Bushaube 5. pol. M 12, radial
Z Bushaube 2 x Kabelverschraubung
T Bushaube 4 pol. M12 fir Tico Anzeige + 2 x Kabelverschraubung

— “Z 7. o
Anschluss: “T z ? )
MT M3 6tief
o
s 1
T K
5
=
=)
B
Ej lfllllxlni\
iiifini
Mass 62.3 PL8+0.1
Anschluss:  "§” Wellen-@A [1088 [9.52:8% : 1o
Code BT ‘ o ST 26
P 0
Bus O
o ©
o ® ® 22 & 3
| X9 T 11T —
R
2 a9 i ] 9|
- 15
19.540.05
10
T \J\
M12x1 15

® Der bei Kabel-Verschraubungen geforderter Durchmesser der Anschlusskabel:
l 70..7.4 mm

® Buskabel mit Durchmesser 7.9 ... 8.7 mm kdnnen verwendet werden, wenn die
l Standard -Dichtungen gegen die beiliegenden Dichtungen mit grofierem Durchmesser
ausgetauscht werden.
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10.3 Quadratflansch

S Bushaube 5. pol. M 12, radial
Z Bushaube 2 x Kabelverschraubung

T Bushaube 4 pol. M12 fir Tico Anzeige + 2 x Kabelverschraubung

Anschluss: “Z”
58.5

79.5

Anschluss:  ~

7.5

@31.75 h8
DA

T

Mass

Wellen-@A

1058 [9.52:3%

Code

15

63.540.1

(52.4)

@5.6+0.05

SW15

27 | e

M12x1

® Der bei Kabel-Verschraubungen geforderter Durchmesser der Anschlusskabel:

D70 . 74mm

® Buskabel mit Durchmesser 7.9 ... 8.7 mm kénnen verwendet werden, wenn die

64.8

ST

26

63.540.1

(52.4)

l Standard -Dichtungen gegen die beiliegenden Dichtungen mit gréfierem Durchmesser

ausgetauscht werden.

Sach-Nr. 2 565 094 Version 3 220905HOR

39 von 41



HENGSTLER ACURO “industry mit DeviceNet

10.4 Federblech

S Bushaube 5. pol. M 12, radial
Z Bushaube 2 x Kabelverschraubung
T Bushaube 4 pol. M12 fiir Tico Anzeige + 2 x Kabelverschraubung

Anschluss: T~

Anschluss: g |

|77 RN
s ¥

_ = Einlauthlielz der Awsuilisswelle i den Geber T

M12x1

joldl]

Hon.wal.e1-BA e [12:0a [8.55-0.02[17. 7001 mm
i sUllusswellen-BL 1€ 2y [$a2qr 1200 | wm

Klammr nc-@B 18 20 10 22 mm
Lmn. ) 18 15 18 mm
| max. 20 20 20 20 mm

wellen-Cede ‘7 R e e

® Der bei Kabel-Verschraubungen geforderter Durchmesser der Anschlusskabel:
l 70..7.4 mm

® Buskabel mit Durchmesser 7.9 ... 8.7 mm kdnnen verwendet werden, wenn die
l Standard -Dichtungen gegen die beiliegenden Dichtungen mit groRerem Durchmesser
ausgetauscht werden.
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HENGSTLER

12 Bestellschissel

Geber

AC 58

0010 10 Bit ST
0012 12 Bit ST
0013 13 Bit ST
0014 14 Bit ST
1212 12 Bit MT

Aufldsung |Versorgung

Flansch, Welle, Schutzart

S.41 Synchro, IP64, 6x10mm
S.71 Synchro, IP67, 6x10mm
K.42 Klemm, IP64, 10x19,5mm
K.72 Klemm, IP67, 10x19,5mm
K.46 Klemm, IP64, 9,52x19,5mm

+12 Bit ST K.76 Klemm, IP67, 9,52x19,5mm
1213 12 Bit MT F.42 Federblech, IP64, 10x19,5mm
+13 Bit ST Hohlwelle
1214 12 Bit MT F.47 Federblech, IP64, 12x19,5mm
+14 Bit ST Hohlwelle

F.46 Federblech, IP64,
9,52x19,5mm Hohlwelle
Q.42 Quadrat, IP64, 10x19,5mm
Q.72 Quadrat, IP67, 10x19,5mm
Q.46 Quadrat, IP64, 9,52x19,5mm
Q.76 Quadrat, IP67, 9,52x19,5mm

Schnittstelle

DP = Profibus

Anschluss

S Bushaube mit 1 x M12, 5 pol.

T Bushaube mit 4 pol. M12 fir
Tico Anzeige+2 x
Kabelverschraubung

Z Bushaube mit 2 x
Kabelverschraubung

Zubehor:

EDS-Datei als Download von unserer Homepage

e Synchroflansch - Befestigungsexcenter
e Federscheiben Kupplung (Bohrung 6/6 mm)

e Federscheiben Kupplung (Bohrung 10/10 mm)

ACURO soft
Anschlusskabel
Tico-Anzeige fiir Anschluss T

www.hengstler.de

Verbindungskabel Bushaube (Anschluss T zu Tico-Anzeige, 1,5m

0 070 655
3520 081
3520 088

HENGSTLER

HENGSTLER GmbH
Uhlandstr. 49

78554 Aldingen / Germany
Tel. +49 (0) 7424-89 0

Fax +49 (0) 7424-89 500
E-Mail: info@hengstler.com
www.hengstler.com

CDDANAHER

SENSORS & CONTROLS
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